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• Chemische Probenahme 
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Rauhe Oberflächen in Wasserleitungen wirken wie ein Gebirge für 
Mikroorganismen, wo sie sich in den Tälern und Mulden «verstecken» können

Bilder aus Publikation:
Understanding, Monitoring, and Controlling Biofilm Growth 
in Drinking Water Distribution Systems
Sanly Liu, Cindy Gunawan, Nicolas Barraud, Scott A. Rice, 
Elizabeth J. Harry, and Rose Amal
Environmental Science & Technology 2016 50 (17), 8954-
8976; DOI: 10.1021/acs.est.6b00835

Biofilme – wo sich Mikroorganismen 
einnisten und verstecken können
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SBV – Weiterbildungskurse 2024

Biofilme in Wasserleitungen bestehen aus Anhäufungen von verschiedenen 
Bakterien, die sich von einer zusammenhaltenden und schützenden 
«Schleimschicht» umgeben, bestehend aus Exopolysacchariden (EPS).
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Biofilme – wo sich Mikroorganismen 
einnisten und verstecken können

Bei Fliessge-
schwindigkeits-
veränderungen 
in Leitungen 
lösen sich 
Stücke vom 
Biofilm ab und 
setzen die 
Bakterien frei.
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8976; DOI: 10.1021/acs.est.6b00835
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Mikrobiologische Anforderungen
TBDV Anhang 1 (Stand 1. Februar 2024)

Bezeichnung der

Mikroorganismen

Angaben in koloniebildenden

Einheiten (KBE)

Vol. in 
ml

Trinkwasser

an der Fassung Verteilnetz

abgefüllt 
in 

Behälter,  
Wasser-
spender

unbe-
handelt

behandelt kommunal Haus-
installation

Aerobe mesophile Keime, 30° C 1 H 100 20 300 -- --

Escherichia coli 100 H nn nn nn nn nn

Enterokokken 100 H nn nn nn nn nn

Pseudomonas aeruginosa 100 H -- -- -- -- nn

H = Höchstwert nach TBDV, nn = nicht nachweisbar
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Mikrobiologische Probenahme

• sterile Probeflaschen (werden vom Labor zu Verfügung gestellt)
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Wenn es noch freies Chlor oder Ozon 
im Wasser hat, Flasche mit 
Natriumthiosulfat verwenden.
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Vorgehen mikrobiologische PN

• Wasser laufen lassen  
• Temperaturkonstanz
• Wasser abstellen
• Abflammen (desinfizieren auch mit 70% Alkohol möglich)
• Wasser laufen lassen
• Flasche öffnen und einfüllen (nicht sprechen!)
• Flasche schliessen
• Protokoll ausfüllen -> Datum, Zeit, Ort (Messungen vor Ort)
• Express ins Labor
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Mikrobiologische Probenahme

Mögliche Fehler

• Flasche innen und am Gewinde steril halten

• Proben nicht innert 24 Stunden im Labor

• Proben werden >20°C

• Verunreinigungen während Probenahme möglich (sprechen, Ventilator usw.)

• Ungeeignete Probenahmestelle (undichter Hahn, Verzweigungen usw.)
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Mikrobiologische Probenahme

Heikle Situationen

• Entnahme an Hydranten

• Stehendes Wasser

• Bei Laufbrunnen

• Bei Regenfall
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Heikle Situationen bei der Probenahme
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Gute Probenahmestelle
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Chemische Probenahme

Richtiges Flaschenmaterial entscheidend!
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Info vom Labor zur Probenahme
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• Mit dem Labor die Analysen genau absprechen (Probenahmeplan oder 
Offerte). Das Labor stellt die richtigen Flaschen, die für die entsprechenden 
Analysen nötig sind zur Verfügung.

• Weitere Informationen: Bachema-Dienstleistungsverzeichnis Seite 46 und 47 
(Übersicht der Flaschen), und Seite 60 (Forum-Artikel zum Thema).

• https://www.bachema.ch/Probenahme/Gefaessbestellung_fuer_Probenahme
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Legionellen
- aerobe Bakterien, Umweltkeime

- In fast allen natürlichen wässerigen Milieus 

vorhanden

- > 50 verschiedene Arten bekannt

- Legionella pneumophila häufig problematisch

- Können Legionellose-Erkrankung mit schwerem 

Verlauf auslösen → Lungenentzündungen

- Meldepflichtige Erkrankung (seit 1988)

- Normen, Richtlinien, Empfehlungen                                

SIA 385/1+2, SVGW W3 E1-4,                    

BAG/BLV-Empfehlungen 2018 Module 1-21
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Legionellose BAG Bulletin
P

SBV – Weiterbildungskurse 2024

https://www.bachema.ch/
https://www.carewater.ch/


Legionellen Fälle Schweiz
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Wie werden Legionellen übertragen und 

führen allenfalls zu einer Erkrankung?

- Inhalation kontaminierter lungengängiger Aerosole

- Partikelgrössen <10 µm

- Keine Übertragung von Mensch zu Mensch

- Nicht ansteckend

- Gruppenerkrankungen i.d.R. gemeinsame Infektionsquelle

- Risikopersonen: Vorerkrankungen, immungeschwächte, Raucher, Männer

- Trinken von kontaminiertem Wasser verursacht keine Legionellose

Legionellen Übertragungswege
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Legionellen Temperaturen
P
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Legionellen Vorbeugung Massnahmen
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Zur Vorbeugung:

 - Korrekte Temperaturführung WW-System

 - Temperaturkontrollen WE, Zirkulation, Entnahmestellen

 - Wartung und Unterhalt → regelmässige Entkalkungen und Materialersatz

 - Im Rahmen der QS: Dokumentation führen + Laboruntersuchungen

Bei nachgewiesener Kontamination: (je nach Lokalisation)

 - Temp. WE erhöhen, Legionellenschaltung, Zirkulation, Warmhaltebänder prüfen

 - Temperaturschock → Heisswasserspülungen mit >70 °C

 - Temperaturkontrolle an Entnahmestellen (Duschen, Lavabo)

 - Chemische Desinfektion bei erfolglosen Heisswasserspülungen

 - Nachkontrollbeprobungen → Erfolgskontrolle 

Legionellen Vorbeugung Massnahmen
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