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Wer sind wir:
Vereinigung im Gas und Wasserfach der Deutschschweizer Kantone

1975 gegrundet und hat Gber 350 Mitglieder.

........
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Aufgaben der Installationskontrolle ist die Zusammenarbeit der
Hauseigentumer und der Installierenden Firmen im Gas und Wasserfach
sicherzustellen, dass die Angewandte Technik den Aktuellen und technischen
Vorschriften entspricht.

Uberwachung der Einhaltung der Sicherheit in den Gasinstallationen und die
einwandfreie Hygiene im Trinkwasser als Lebensmittel

Nummer 1 eingehalten wird.
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Gas nach G1 SVGW:

Sicherstellung der Gasinstallationen im Haus
-Dichtheit der Gas-Installation

-Zulassung / Leitungsmaterial / Apparate
-Sicherheit / Brandschutz / Aufstellungsraum

-Abgassysteme / Frischluft
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Trinkwasser nach W3 E1 bis E4 SVGW usw.:
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Vereinigung der Installationskontrolleure im Gas- und Wasserfach
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-Einsetzen von Filter/ Entharter / Osmose / Dosierung usw.
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Aktuelle Schwerpunkte:

-Nicht durchspiilte Leitungen

-Erwarmung des Kaltwassers (Legionellen)

-Niedrige Temperaturen im Warmwasser:

Energie-Ersparnisse / Warmepumpenspeicher usw. (Legionellen)

-Anschliisse von Regenwasseranlagen / Schwimmbader

Hilfsmittel:
SVGW Regelwerke sowie Merkblatter
SVGW (Cosimo Sandre) / Hochschule Luzern (Reto von Euw) usw.

Fachtagungen / Gedankenaustausch unter den Wasserwerken
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Technische Hilfsmittel Bauart AB:
Einsatzbereich Schwimmbader / Regenwasseranlagen / Stalle usw.

Als Losung ist eine Fulleinheit mit kleinem
Behalter mit dem geforderten
Sicherheitsabstand von 2cm einzubauen.
Diese werden fur den Bereich Regenwasser
auch eingesetzt.

Abb. 3 Freier Ausiaui Bauan AB

®
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Folamatur

Sxcherheitstberlauf - standig ungehindert zur Atmosphare, micht kreisformag

Bauliche Uberlaufhohe

Maximaler Wasserspiegel gemessen 2 s nach Abstellen der Fullarmatur
Eemebswassarspiagel

Arbentsoberiauf (auch als Standrohr mit dem Bodenablaud kombinierbar)
Eodenablauf

Geruchsverschiuss und Schmutrw asseranschiuss
Bemebswassarpumps

Innendurchmesser der Tnnkwasserzuleitung

Freier Ausleuf Bauart AB, H = > 2 x di. min. 20 mm
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Sonstige Hilfsmittel:
Installation Eingabeformulare (Suissetec)

Regelwerk W3 E1

Merkblatter SVGW
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Schutzmatrix der Schutzeinrichtungen und der zugeordneten

Fliissigkeitskategorien

Schweizerischer Versin des Gas- und Wassarfaches SVGW

Société Suisse de I'ndustrie du Gaz et des Eaux SSIGE smw
Societa Svizera dell'Industria del Gas e delle Acque S5IGA mﬁf
Swiss Gas and Water Industry Association SGEWA

W10027 o Auzgabe Juni 2015
INFORMATION

Merkblatt

Enthartungsanlagen - lonenaustauscher
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Danke fur Ihre Aufmerksamkeit
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